Fertigfundament

Lieferumfang

Montageanleitung Fertigfundament

Montage Fertigfundament

Abb.1

4 Schutzbleche (2x)

1 Frontplatte breit (2x)
2 Frontplatte schmal (2x) 5
3 Seitenteile (2x)

Holzschrauben (12x)

Prifen Sie die Lieferung auf Vollstandigkeit und Unversehrtheit. Sollten
Sie Transportschaden feststellen oder ist die Lieferung nicht vollstandig,
verstandigen Sie Ihren Handler.

Beschreibung

Das Fertigfundament ist zur einfachen Errichtung eines Fundaments fir
die Aufstellung von Warmepumpen geeignet (siehe Zuordnungstabelle).
Das Fertigfundament besteht aus recyceltem und gegen UV-Strahlen

resistentem Kunststoff. Die Standflachen zum Aufstellen der Warme-

pumpe sind mit einem Edelstahlblech verkleidet. Es wird empfohlen,
das Fertigfundament auf einer ebenen Flache zu montieren.

Zuordnungtabelle
Das Fertigfundament kann fiir folgende Warmepumpen verwendet werden:
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Abb.3

1. Schieben Sie zuerst die untere schmale Frontplatte in ein Seitenteil
und anschlieBend die obere breite Frontplatte. Bringen Sie beide
Platten mit leichten Schldgen eines Gummihammers bis zum An-
schlag in das Seitenteil ein.

Hinweis

Hinweis

Empfohlene Aufstellmalle

B Detaillierte Aufstellmae finden Sie in der Montageanleitung
der Wérmepumpe, siehe Kapitel 6.1 ,Anforderungen an den
Montageort”.

m Achten Sie auf die Ausrichtung der Frontplatten. Die Seite mit
den groben Rillen muss nach innen zeigen.

2. Sichern Sie beide Platten von aullen mit den beiliegenden Schrauben.

3. Setzen Sie die beiden tbrigen Frontplatten gegenuberliegend auf die
gleiche Art und Weise ein.

4. SchlieBen Sie das Fertigfundament mit dem zweiten Seitenteil ab
und sichern Sie das Seitenteil mit den beiliegenden Schrauben.

5. Kleben Sie die beiden Schutzbleche mit z.B. Montagekleber (nicht im
Lieferumfang enthalten) auf.

6. Setzen Sie das fertige Fundament in eine vorbereitete Grube mit ebe-
nem und verdichtetem Untergrund.

7. Verfillen Sie das eingesetzte Fundament von aufen mit Erdreich.
Verlegen Sie im Fundament eine Dranageschicht, ber die das Kon-
denswasser und ggf. angesammeltes Tauwasser vom Verdampfer der
Warmepumpe abflieRen kann.
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